1、 项目要求：
改造后，纯水达到内镜室清洗用水标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定；
二、改造施工要求
1、反渗透膜
更换全部反渗透膜及膜壳，解决纯水机产水菌落超标问题； 
2、管路
①更换反渗透膜出水至纯水水箱进水之间的管路；
②更换整套循环管路（纯水箱至用水终端，用水终端至纯水箱）；
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3、无菌储水箱
自来水储水箱及纯水储水箱更换为无菌水箱；
三、技术要求；
1、反渗透膜：要求为国内一线品牌，需提供厂家营业执照及卫生安全产品卫生许可批件；
2、膜壳：材质为304不锈钢；
3、无菌水箱：容积1000L，水箱上部接口不少于3个，配有呼吸器、液位计（液位计有独立开关控制）；纯水水箱需配潜入式紫外线杀菌；
4、管路：材质UPVC，反渗透膜纯水出水加取样阀，循环管路纯水箱回水口加取样阀； 
5、采用原纯水机设备厂家指定耗材及配件，以确保改造后设备正常运转，提供纯水机设备厂家资质及授权；
